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Resumen
Este artículo presenta una herramienta técnica para determinar la primera acción de 
control de los controladores PI de un Distribution STATic COMpensator (D-STATCOM) 
real a partir de valores teóricos; además, se muestra la sintonización final de los 
controladores y un método para cargar el bus DC al voltaje requerido. La topología del 
D-STATCOM que se utiliza consiste en dos capacitores conectados como bus DC de un 
Voltage Source Converter (VSC) conectado a la red a través de inductancias. Los valores 
iniciales se determinan con la teoría de intercambio de energía entre dos fuentes. Este 
método fue implementado en hardware real basado en un modelo teórico que fue 
controlado en simulación; sin embargo, el ajuste de los controladores no fue óptimo 
en el D-STATCOM real. Debido a variables no conocidas como las pérdidas. La mayoría 
de artículos encontrados en la literatura describen modelos y estrategias de control del 
D-STATCOM donde asumen el problema de la carga del bus DC resuelto y no explican 
cómo realizarlo.
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Abstract
This paper presents a technical tool to determine the first control action of PI control-
lers for a real D-STATCOM by means of theoretical design; moreover, the final tune of 
controllers and a method to charge DC bus until required-voltage are shown. The used 
topology consists of two capacitors like DC bus of SVC which is connected to the grid 
through inductors. Initial values determination of controller is done with rules based 
on energy interchange between two sources. This method was implemented in a real 
hardware base on a theoretical simulated control model; however, the controllers 
from simulation were not optimums in the real D-STATCOM. These phenomena occur 
because there are unknow variables like losses. The losses do not provide exactly by 
fabricator. Most found papers in the literature describes models and control strategies 
of D-STATCOM where it is supposed DC problem solved, nevertheless, these papers do 
not explain how to charge DC bus. 
Keywords: D-STATCOM, energy efficiency, inverter PI control, VSC.
Introducción
Un D-STATCOM es un dispositivo de elec-
trónica de potencia perteneciente a los 
Flexible AC Transmission System (FACTS) 
[1]–[3]. El D-STATCOM tiene la capa-
cidad de comportarse como inductor 
o capacitor con variación continua de 
amplitud de corriente; por lo tanto, este 
dispositivo es utilizado para compensar 
el factor de potencia en sistemas que 
tienen presencia de energía reactiva. 
Este dispositivo es importante porque 
soluciona directamente el problema 
asociado con la energía reactiva que 
está siendo penalizado en Colombia 
(consumo de energía reactiva artículo 
25 de la CREG 108 de 1997). La topología 
del D-STATCOM estudiado utiliza un VSC 
[4]–[6]. El D-STATCOM consume energía 
activa y reactiva de la red; la energía 
reactiva es utilizada para compensar el 
factor de potencia asociado a elementos 
con componente inductiva o capacitiva 
conectados a la red; la energía activa 
es utilizada para cargar los capacitores, 
suministrar energía asociada a pérdidas 
por resistencias parasitas, por conmuta-
ción y térmicas para mantener el bus DC 
estable.
Los D-STATCOM han sido modelados 
[7]–[9] y controlados con diferentes 
estrategias de control [10]–[13]; estos 
artículos se enfocan en el modelo y el 
desarrollo, presentando herramientas 
matemáticas elaboradas para el funcio-
namiento, sin embargo, no presentan la 
precarga del bus DC y existe poca infor-
mación sobre la implementación de un 
D-STATCOM real. 
Un trabajo anterior del Grupo de Inves-
tigación en el Manejo Eficiente de la 
Energía (GIMEL) modeló y proporciono 
los parámetros de control PI utili-
zando lazo de control en cascada [10] 
para un D-STATCOM. El trabajo teórico 
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proporcionó un D-STATCOM funcio-
nando en simulación; sin embargo, 
al implementar el D-STATCOM de la 
simulación en un prototipo real, la deter-
minación de los parámetros asociados 
a resistencias de los inductores y capa-
citores, pérdidas térmicas y pérdidas 
por conmutación requiere tiempo extra 
para su determinación y dispositivos de 
medida costosos; este problema hace 
que la sintonización teórica de los contro-
ladores no sea la mejor en un sistema 
real ya que se desconocen esos paráme-
tros, pero los valores PI proporcionados 
son la base para llegar a los definitivos; 
además, la simulación asumía que los 
capacitores tenían una precarga antes 
de iniciar el control los controladores 
reales no tienen la capacidad de estabi-
lizar el bus DC cuando está alejado de su 
valor nominal. 
La sintonización de los controladores 
en un D-STATCOM real y la precarga del 
bus DC presentada en este artículo, se 
obtiene trabajando en la caracterización 
del dispositivo, utilizando el concepto 
de intercambio de energía entre dos 
fuentes. Inicialmente se trabaja con el 
D-STATCOM en lazo abierto para propor-
cionar un estado inicial de la modulación 
Sine Pulse Width Modulation (SPWM). 
Este estado sirve para obtener los 
valores iniciales de los controladores del 
D-STATCOM; además, puede utilizarse 
como método de control cuando no se 
cuente con más herramientas. Este artí-
culo presenta una visión del D-STATCOM 
que permite operar el dispositivo en lazo 
abierto sin implicar riesgos humanos y 
costos económicos.
Este trabajo se compone de introduc-
ción, una metodología dividida en 
subsecciones que describe el funciona-
miento de un D-STATCOM, la descripción 
de la topología y el control en cascada, un 
método para la carga del bus DC, explica 
como aumentar los niveles del bus DC, 
un algoritmo para determinar los pará-
metros del primer valor de control y 
los pasos para sintonizar el control PI a 
partir de los controladores obtenidos del 
modelo simulado; se presentan resul-
tados de los algoritmos propuestos en 
un D-STATCOM real de laboratorio; y las 
conclusiones.
2. Metodología
En esta sección se analiza un 
D-STATCOM, se plantea el control en 
cascada, se propone un algoritmo para 
la precarga del bus DC y la sintonización 
de los controladores del D-STATCOM 
a partir de los resultados teóricos y 
simulados.
2.1 Funcionamiento de  
un D-STATCOM a partir del 
intercambio de energía
La Figura 1 a) muestra el principio de 
funcionamiento del D-STATCOM con el 
que se trabaja en este artículo. En esta 
topología se utiliza una fuente de voltaje 
DC que estabiliza un bus DC, un VSC 
y unas inductancias que sirven como 
elementos de acople a la red (Vs) y filtro 
de armónicos. El VSC realiza la inversión 
DC/AC utilizando la modulación SPWM, 
la cual tiene la capacidad de imponer la 
magnitud y la fase del voltaje. 
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La Figura 1b) se usa para explicar el inter-
cambio de energía bajo un modelo 
simplificado. En esta figura se tiene Vs y 
el voltaje en los bornes del D-STATCOM 
(Vev) conectados a través de una induc-
tancia. La corriente que entrega la fuente 
de voltaje esta dada (1).
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determinar los parámetros del primer 
valor de control y los pasos para 
sintonizar el control PI a partir de los 
controladores obtenidos del modelo 
simulado; se presentan resultados de 
los algoritmos propuestos en un D-
STATCOM real de laboratorio; y las 
conclusiones. 
 
2. Metodología 
 
En esta sección se analiza un  
D-STATCOM, se plantea el control en 
cascada, se propone un algoritmo 
para la precarga del bus DC y la 
sintonización de los controladores del 
D-STATCOM a partir de los resultados 
teóricos y simulados. 
 
2.1. Funcionamiento de un  
D-STATCOM a partir del 
intercambio de energía 
 
La figura 1 a) muestra el principio de 
funcionamiento del D-STATCOM con el 
que se trabaja en este artículo. En esta 
topología se utiliza una fuente de 
voltaje DC que estabiliza un bus DC, un 
VSC y unas inductancias que sirven 
como elementos de acople a la red 
(𝑉𝑉!) y filtro de armónicos. El VSC realiza 
la inversión DC/AC utilizando la 
modulación SPWM, la cual tiene la 
capacidad de imponer la magnitud y 
la fase del voltaje.  
La figura 1 b) se usa ar  xplicar el 
intercambio de energía bajo un 
modelo simplificado. En esta figura se 
tiene 𝑉𝑉! y el voltaje en los bornes del D-
STATCOM (𝑉𝑉!") conectados a través de 
una inductancia. La corriente que 
entrega la fuente de voltaje 𝑉𝑉! esta 
dada (1). 
𝐼𝐼! =
𝑉𝑉!∠0 − 𝑉𝑉!"∠𝛼𝛼!
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
  (1) 
En la Ec. (1), 𝐼𝐼! representa la magnitud 
y fase de la corriente resultante del 
intercambio de energía entre las dos 
fuentes; 𝑉𝑉! tiene ángulo cero porque es 
la referencia; y 𝑉𝑉!" tiene el ángulo de 
desfase entre la fuente 𝑉𝑉! y el  
D-STATCOM. La magnitud y fase de la 
corriente 𝐼𝐼! está determinada por la 
diferencia entre 𝑉𝑉! 𝑦𝑦 𝑉𝑉!"; por lo tanto, 
modificando 𝑉𝑉!", se tiene control sobre la 
corriente que entrega 𝑉𝑉!. 
b) 
Is 
Vs Vev 
ZL 
Is 
Vs 
ZL 
VSCVDC
Vev 
a) 
	
Figura 1. a) Intercambio de energía con el D-
STATCOM. b) Intercambio de energía entre 
fuentes. 
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D-STATCOM implementado 
y control en cascada 
 
En la figura 1 a) se muestra una 
topología de un D-STATCOM que utiliza 
una fuente de voltaje DC para explicar 
cómo se controla la corriente por medio 
del intercambio de energía. Sin 
embargo, en este artículo se utiliza la 
topología de la figura 2. Esta topología 
utiliza dos capacitores para estabilizar el 
bus DC en vez de una fuente de voltaje 
DC que es el caso de un D-STATCOM 
real. En esta figura se muestran las tres 
fases que tiene el D-STATCOM, las 
inductancias de acople a la red y relés 
de conexión del equipo con la fuente. 
En esta topología se debe utilizar 
 (1)
En la Ec. (1), Is representa la magnitud y 
fase de la corriente resultante del inter-
cambio de energía entr  las dos fu ntes; 
Vs tiene ángulo cero porque es la refe-
rencia; y Vev tiene el ángulo de desfase 
entre la fuente Vs y el D-STATCOM. La 
magnitud y fase de la corriente Is está 
determinada por la diferencia entre Vs y 
Vev; por lo tanto, modificando Vev , se tiene 
control sobre la corriente que entrega Vs.
Figura 1. a) Intercambio de energía con el 
D-STATCOM. b) Intercambio de energía entre 
fuentes.
2.2 Esquemático del  
D-STATCOM implementado  
y control en c scada
En la Figura 1 a) se muestra una topo-
logía de un D-STATCOM que utiliza una 
fuen e de v ltaje DC para explicar cómo 
se controla la corriente por medio del 
intercambio de energía. Sin embargo, 
en este artículo se utiliza la topología 
de la Figura 2. Esta topología utiliza dos 
capacitores para estabilizar el bus DC en 
vez de una fuente de voltaj  DC qu  es 
el caso de un D-STATCOM real. En esta 
figura se muestran las tres fases que 
tiene el D-STATCOM, las inductancias 
de acople a la red y relés de conexión 
del equipo con la fuente. En esta topo-
logía se debe utilizar energía activa de Vs 
para soportar las pérdidas presentes en 
el equipo y mantener el bus DC estable.
El D-STATCOM utiliza un control en 
cascada (ver Figura 3 a) para mantener 
estable el bus DC, y determinar la energía 
activa que necesita; además, posee 
un lazo de control simple (ver Figura 
3 b)) para controlar la energía reac-
tiva requerida y así compensar el factor 
de potencia de la red. Las acciones de 
control de ambos controladores actúan 
sobre la modulación SPWM, por lo tanto, 
el índice de modulación M se representa 
utilizando la transformada de Park como 
Md y Mq (ver Figura 3). Md tiene efecto 
sobre la energía activa para mantener 
estable el bus DC y Md actúa sobre la 
compensación de energía reactiva.
La Figura 3 a) muestra el esquema 
de control en cascada utilizado para 
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Figura 1. a) Intercambio de energía con el D-
STATCOM. b) Intercambio de energía entre 
fuentes. 
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Figura 2. Esquemático del D-STATCOM.
estabilizar el voltaje VDC en los capaci-
tores del bus DC. El control en cascada 
requiere dos controladores: un contro-
lador para estabilizar el bus DC (Cv) cuyo 
resultado es la referencia del contro-
lador. El controlador Ci realiza la acción 
de control Md que actúa sobre la planta 
Gid/Md para establecer la corriente activa 
que necesita el dispositivo; la salida 
de esta planta pasa por la planta GVdc/id 
la referencia del controlador Cv es el 
voltaje de operación que se requiere en 
el bus DC (VDC REF) y la acción de control 
de Cv es la referencia de corriente activa 
para cargar el bus DC (ver Figura 3a)). 
La referencia para control del factor de 
potencia Cir mostrado en la Figura 3b) 
es el negativo de la corriente reactiva de 
la carga, la acción de este controlador 
es Mq que actúa sobre la planta Giq/Mq.
Figura 3. Estrategia de control en cascada para el voltaje del D-STATCOM.
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energía activa de 𝑉𝑉! para soportar las 
pérdidas presentes en el equipo y 
mantener el bus DC estable. 
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Figura 2. Esquemático del D-STATCOM. 
 
El D-STATCOM utiliza un control en 
cascada (ver figura 3 a)) para 
mantener estable el bus DC, y 
determinar la energía activa que 
necesita; además, posee un lazo de 
control simple (ver figura 3 b)) para 
controlar la energía reactiva requerida 
y así compensar el factor de potencia 
de la red. Las acciones de control de 
ambos controladores actúan sobre la 
modulación SPWM, por lo tanto, el 
índice de modulación 𝑀𝑀 se representa 
utilizando la transformada de Park 
como 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! (ver figura 3). 𝑀𝑀! tiene 
efecto sobre la energía activa para 
mantener estable el bus DC y 𝑀𝑀! actúa 
sobre la compensación de energía 
r activa. 
La figura 3 a) muestra el esquema de 
control en cascada utilizado para 
estabilizar el voltaje 𝑉𝑉!" en los 
capacitores del bus DC. El control en 
cascada requiere dos controladores: un 
controlador para estabilizar el bus DC 
(𝐶𝐶!) cuyo resultado es la referencia del 
controlador. El controlador 𝐶𝐶! realiza la 
acción de control 𝑀𝑀! que actúa sobre la 
planta 𝐺𝐺 !!
!!
 para establecer la corriente 
activa que necesita el dispositivo; la 
salida de esta planta pasa por la planta 
𝐺𝐺!!"
!!
. la referencia del controlador 𝐶𝐶! es 
el voltaje de operación que se requiere 
en el bus DC (𝑉𝑉!"𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) y la acción de 
control de 𝐶𝐶! es la referencia de 
corriente activa para cargar el bus DC 
(ver figura 3 a)). La referencia para 
control del factor de potencia 𝐶𝐶!" 
mostrado en l  figura 3 b) es el negativo 
de la corri nte reactiva de la carga, la 
acción de este controlador es 𝑀𝑀! que 
actúa sobre la planta 𝐺𝐺! !
!!
 . 
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Figura 3. Estrategia de control en cascada para el voltaje 𝑉𝑉!" del D-STATCOM. 
 
2.3. Fenomenos de carga del bus 
DC y de corrient  reactiva 
 
2.3.1. Prim ra carga del bus 
DC 
El bus DC necesita un  precarga ya 
que el modelo de control utilizado para 
el D-STATCOM no tiene la capacidad 
de cargar el bus DC desde cero a los 
valores requeridos. El voltaje DC de los 
capacitores debe ser mayor que el 
voltaje pico de la fuente de energía 
para tener control del voltaj  y realizar 
el intercambio de energía deseado. 
El primer nivel de voltaje de los 
capacitores se obtiene sin realizar 
modulación, dejando los interruptores 
abiertos y permitiendo que los únicos 
elementos que se activen sean los 
diodos comportándose como un 
rectificador (ver figura 4). La figura 4 
muestra una topología con conexión 
de neutro, por lo tanto, el voltaje de 
cada uno de los capacitores es el 
volt je pico d  l  red y el voltaje total es 
el doble del voltaje pico de la red. La 
carg  de los capacitores demanda 
corriente alta de arranque, por lo tanto, 
es necesario que en el tiempo de carga 
de los capacitores se utilicen resistencias 
para disipar la energía y evitar daños en 
el equipo; luego de qu  se ll va el D-
STATCOM a l s condiciones iniciales de
operación, las resist ncias deben ser 
aisladas para su correcto 
funcionamiento.  
Luego de tener el bus DC cargado con 
los valores de la red, los interruptores se 
modulan con índice (𝑀𝑀∠𝛼𝛼) igual a uno y 
un desfase � de cero respecto a la red. 
Al realizar esta acción se tiene un voltaje 
𝑉𝑉!" (ver figura 1 b) con la amplitud del 
doble del voltaje pico de la red 𝑉𝑉! y con 
desfase cero. Esta última condición 
muestra que el intercambio de energía 
con la red es cero (Ec. 1) debido a que 
la red y el D-STATCOM tienen el mismo 
voltaje. 
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2.3 Fenomenos de carga del bus 
DC y de corriente reactiva
2.3.1 Primera carga del bus DC
El bus DC necesita una precarga ya que 
el modelo de control utilizado para el 
D-STATCOM no tiene la capacidad de 
cargar el bus DC desde cero a los valores 
requeridos. El voltaje DC de los capa-
citores debe ser mayor que el voltaje 
pico de la fuente de energía para tener 
control del voltaje y realizar el inter-
cambio de energía deseado.
El primer nivel de voltaje de los capaci-
tores se obtiene sin realizar modulación, 
dejando los interruptores abiertos y 
permitiendo que los únicos elementos 
que se activen sean los diodos compor-
tándose como un rectificador (ver Figura 
4). La Figura 4 muestra una topología 
con conexión de neutro, por lo tanto, el 
voltaje de cada uno de los capacitores es 
el voltaje pico de la red y el voltaje total es 
el doble del voltaje pico de la red. La carga 
de los capacitores demanda corriente alta 
de arranque, por lo tanto, es necesario 
que en el tiempo de carga de los capaci-
tores se utilicen resistencias para disipar 
la energía y evitar daños en el equipo; 
luego de que se lleva el D-STATCOM a las 
condiciones iniciales de operación, las 
resistencias deben ser aisladas para su 
correcto funcionamiento. 
Luego de tener el bus DC cargado con 
los valores de la red, los interruptores se 
modulan con índice (M<α) igual a uno y 
un desfase α de cero respecto a la red. Al 
realizar esta acción se tiene un voltaje Vev 
(ver Figura 1 b) con la amplitud del doble 
del voltaje pico de la red Vs y con desfase 
cero. Esta última condición muestra que 
el intercambio de energía con la red 
es cero (Ec. 1) debido a que la red y el 
D-STATCOM tienen el mismo voltaje.
2.3.2 Carga de capacitores a un 
voltaje mayor
La primera parte importante consiste 
en tener el bus DC cargado y el VSC 
modulando como se muestra en la 
Figura 4. Primera carga del bus DC.
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Figura 4. Primera carga del bus DC. 
2.3.2. Carga de capacitores a 
un voltaje mayor 
La primera parte importante 
consiste en tener el bus DC 
cargado y el VSC modulando como 
se muestra en la figura 5. (𝑀𝑀 =
1 𝑦𝑦 𝛼𝛼 = 0); luego de tener el bus DC 
cargado inicia el proceso para 
elevar el voltaje variando el valor �. 
En el momento en que el valor de 𝛼𝛼 
crece a un valor −𝛼𝛼! la fuente 𝑉𝑉! 
empieza a entregar potencia 
activa al D-STATCOM (ver figura 5 
b), y como este dispositivo no 
consume potencia, esa corriente 
activa la absorbe la resistencia de 
pérdidas y aumenta el voltaje del 
bus DC hasta encontrar un equilibrio 
con el sistema. El hecho de que 
aumente el voltaje del bus DC, 
implica la aparición de energía 
reactiva para mantener el equilibrio 
(ley de voltajes de Kirchhoff) y una 
corriente reactiva capacitiva en la 
Ec. 1. 
Es importante apuntar que cuando 
los cambios de 𝛼𝛼 son negativos el 
bus DC adquiere mayores 
magnitudes, comportándose como 
impedancia capacitiva, y que 
cuando son positivos el bus DC 
empieza a bajar hasta llegar a cero 
comportándose como impedancia 
inductiva. (se sugiere cambiar el 
valor de 𝛼𝛼 paulatinamente en 
magnitudes de -1 grado, para evitar 
sobre picos que dañen el dispositivo 
o afecten el funcion miento del 
sistema)  
Is 
Vs 
ZL 
VSC
M=1
α	=0
VDC
Vev 
Rp 
=2Vs
Is 
Vs 
ZL 
VSC
M=1
α	=-α 1 
=VDC/Rp
Vev 
Rp 
 Ia
a) 
b) 
 
Figura 5. D-STATCOM con resistencia de 
pérdidas a) 𝑀𝑀 = 1 𝛼𝛼 = 0 y b) 𝑀𝑀 = 1  
𝛼𝛼 = −𝛼𝛼!. 
2.4. Algoritmo para cargar el bus DC 
y determinar los valores iniciales 
de la modulación SPWM 
La figura 5 muestra el índice de 
modulación 𝑀𝑀 y un ángulo de 
desfase 𝛼𝛼 con respecto a la fuente 
de voltaje 𝑉𝑉!. El control propuesto en 
este trabajo se realiza considerando 
corriente activa y reactiva de forma 
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Figura 5. (M=1 y α=0); luego de tener el 
bus DC cargado inicia el proceso para 
elevar el voltaje variando el valor α. En el 
momento en que el valor de crece a un 
valor -α1 la fuente Vs empieza a entregar 
potencia activa al D-STATCOM (ver 
Figura 5 b), y como este dispositivo no 
consume potencia, esa corriente activa 
la absorbe la resistencia de pérdidas y 
aumenta el voltaje del bus DC hasta 
encontrar un equilibrio con el sistema. 
El hecho de que aumente el voltaje del 
bus DC, implica la aparición de energía 
reactiva para mantener el equilibrio (ley 
de voltajes de Kirchhoff) y una corriente 
reactiva capacitiva en la Ec. 1.
Es importante apuntar que cuando los 
cambios de son negativos el bus DC 
adquiere mayores magnitudes, compor-
tándose como impedancia capacitiva, 
y que cuando son positivos el bus DC 
empieza a bajar hasta llegar a cero 
comportándose como impedancia 
inductiva. (se sugiere cambiar el valor 
de paulatinamente en magnitudes de 
-1 grado, para evitar sobre picos que 
dañen el dispositivo o afecten el funcio-
namiento del sistema) 
2.4 Algoritmo para cargar el bus 
DC y determinar los valores 
iniciales de la modulación 
SPWM
La Figura 5 muestra el índice de modu-
lación M y un ángulo de desfase α con 
respecto a la fuente de voltaje Vs. El 
control propuesto en este trabajo se 
realiza considerando corriente activa y 
reactiva de forma independiente y las 
acciones de control sobre los valores Md 
y Mq. 
La Figura 6 muestra dos valores de 
M: M1 y M2. M1 tiene ángulo de cero, 
por lo tanto, M1d = M1 y M1q = 0. M2 tiene 
ángulo de α2, por lo tanto, Md2=M2 cos(-α2) y 
Mq2=M2 sen(-α2)
La Figura 7 muestra el algoritmo para 
determinar los valores de Md y Mq que 
llevan al bus DC al valor deseado y la 
corriente reactiva a cero. La condición 
inicial para la búsqueda de Md y Mq es 
Figura 5. D-STATCOM con resistencia de 
pérdidas a) y b) .
Figura 6. Esquema para determinar con varia-
ciones de .
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Figura 4. Primera carga del bus DC. 
2.3.2. Carga de capacitores a 
un voltaje mayor 
La primera parte importante 
consiste en tener el bus DC 
cargado y el VSC modulando como 
se muestra en la figura 5. (𝑀𝑀 =
1 𝑦𝑦 𝛼𝛼 = 0); luego de tener el bus DC 
cargado inicia el proceso para 
elevar el voltaje variando el valor �. 
En el momento en que el valor de 𝛼𝛼 
crece a un valor −𝛼𝛼! la fuente 𝑉𝑉! 
empieza a entregar potencia 
activa al D-STATCOM (ver figura 5 
b), y como este dispositivo no 
consume potencia, esa corriente 
activa la absorbe la resistencia de 
pérdidas y aumenta el voltaje del 
bus DC hasta encontrar un equilibrio 
con el sistema. El hecho de que 
aumente el voltaje del bus DC, 
implica la aparición de energía 
reactiva para mantener el equilibrio 
(ley de voltajes de Kirchhoff) y una 
corriente reactiva capacitiva en la 
Ec. 1. 
Es importante apuntar que cuando 
los cambios de 𝛼𝛼 son negativos el 
bus DC adquiere mayores 
magnitudes, comportándose como 
impedancia capacitiva, y que 
cuando son positivos el bus DC 
empieza a bajar hasta llegar a cero 
comportándose como impedancia 
inductiva. (se sugiere cambiar el 
valor de 𝛼𝛼 paulatinamente en 
magnitudes de -1 grado, para evitar 
sobre picos que dañen el dispositivo 
o afecten el funcionamiento del 
sistema)  
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Figura 5. -S  con resi tencia de 
pérdidas a) 𝑀𝑀 = 1 𝛼𝛼 = 0 y b) 𝑀𝑀 = 1  
𝛼𝛼 = −𝛼𝛼!. 
2.4. Algoritmo para cargar el bus DC 
y determinar los valores iniciales 
de la modulación SPWM 
La figura 5 muestra el índice de 
modulación 𝑀𝑀 y un ángulo de 
desfase 𝛼𝛼 con respecto a la fuente 
de voltaje 𝑉𝑉!. El control propues o e  
este trabaj  se realiz  nsiderando 
corriente activa y reactiva de forma 
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independiente y las acciones de 
control sobre los valores 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀!.  
La figura 6 muestra dos valores de 
𝑀𝑀:𝑀𝑀! 𝑦𝑦 𝑀𝑀!. 𝑀𝑀! tiene ángulo de cero, 
por lo tanto, 𝑀𝑀!! = 𝑀𝑀! 𝑦𝑦 𝑀𝑀!! = 0. 𝑀𝑀! 
ti ne ángulo de 𝛼𝛼!, por lo tanto, 
𝑀𝑀!! = 𝑀𝑀! cos −𝛼𝛼!  y 
𝑀𝑀!! = 𝑀𝑀!𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(−𝛼𝛼!). 
 
M1 
M2 
Md2 
Mq2 
-α2 d 
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Figura 6. Esquema para determinar 
𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! con variaciones de 𝛼𝛼. 
 
La figura 7 muestra el algoritmo 
para determinar los valores de 
𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! que llevan al bus DC al 
valor deseado y la corriente 
reactiva a cero. La condición inicial 
para la búsqueda de 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! es 
establecer 𝑀𝑀 = 1 𝑦𝑦 𝛼𝛼 = 0. En esta 
condición se tiene una carga inicial 
del bus DC; Luego se cambia 𝛼𝛼 
hasta llegar al bus DC de referencia 
(los cambios de alfa iniciales deben 
ser pequeños 1 grado o menos, 
luego de conocer el sistema realiza 
los cambios como desee); cuando 
se llega al valor deseado se 
determina el valor de 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀!. El 
objetivo es llevar 𝑀𝑀! a cero y 
conocer el valor de 𝑀𝑀! que 
estabiliza el bus DC en el valor de 
referencia. El algoritmo propone 
cambiar 𝑀𝑀! en dos pasos para 
reconocer el sistema. 
 
 
 
 
 
M=1	
α=0	
Vdc	
=Vdref
Determinar	el	valor	de	Md		y	Mq				
Cambiar	Md		hasta	Vdref				
Vdref	deseado				
fin	
Mq		=0		
No
Si
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Si
Si
No
Mq				=	Mq	-	dMq				
Md				=	Md	-	dMd				
Determinar	el	valor	de	Md		y	Mq				
  
Figura 7. Algoritmo para determinar 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! 
para cargar el bus DC. 
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a cero y conocer el valor de Md que esta-
biliza el bus DC en el valor de referencia. 
El algoritmo propone cambiar Mq en dos 
pasos para reconocer el sistema.
2.5 Sintonización de los 
parámetros PI de los tres 
controladores del  
D-STATCOM
El modelo del D-STATCOM fue simu-
lado en PSIM y se mostró el dispositivo 
controlando con variaciones de carga; 
sin embargo, cuando se implementa 
el dispositivo real no se tiene informa-
ción suficiente sobre los elementos 
parásitos. Este problema implica que 
la sintonización en el dispositivo real 
debe ajustarse para alcanzar el funcio-
namiento deseado. Los valores PI del 
modelo teórico (Figura 3) y el proce-
dimiento proporcionado por la Texas 
Instrument para la sintonización [14], 
[15] son utilizados para resolver este 
problema y obtener los valores finales 
de control.
El control de este D-STATCOM tiene un 
control en cascada, por lo tanto, se sinto-
niza primero el control de voltaje DC, 
luego se sintoniza el control de corriente 
activa (ver Figura 3a); y por último se 
sintoniza el controlador simple de 
corriente reactiva.
Los pasos para sintonizar el controlador 
propuestos, basados en la guía de Texas 
Instrument son:
1. Imponga el control I en el valor simu-
lado previamente, y utilice la ganancia 
P del valor simulado.
Figura 7. Algoritmo para determinar Md y Mq 
para cargar el bus DC.
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independiente y las acciones de 
control sobre los valores 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀!.  
La figura 6 muestra dos valores de 
𝑀𝑀:𝑀𝑀! 𝑦𝑦 𝑀𝑀!. 𝑀𝑀! tiene ángulo de cero, 
por lo tanto, 𝑀𝑀!! = 𝑀𝑀! 𝑦𝑦 𝑀𝑀!! = 0. 𝑀𝑀! 
tiene ángulo de 𝛼𝛼!, por lo tanto, 
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Figura 6. Esquema para determinar 
𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! con variaciones de 𝛼𝛼. 
 
La figura 7 muestra el algoritmo 
para determinar los valores de 
𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! que llevan al bus DC al 
valor deseado y la corriente 
reactiva a cero. La condición inicial 
para la búsqueda de 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! es 
establecer 𝑀𝑀 = 1 𝑦𝑦 𝛼𝛼 = 0. En esta 
condición se tiene una carga inicial 
del bus DC; Luego se cambia 𝛼𝛼 
hasta llegar al bus DC de referencia 
(los cambios de alfa iniciales deben 
ser pequeños 1 grado o menos, 
luego de conocer el sistema realiza 
los cambios como desee); cuando 
se llega al valor deseado se 
determina el valor de 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀!. El 
objetivo es llevar 𝑀𝑀! a cero y 
conocer el valor de 𝑀𝑀! que 
estabiliza el bus DC en el valor de 
referencia. El algoritmo propone 
cambiar 𝑀𝑀! en dos pasos para 
reconocer el sistema. 
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Figura 7. Algoritmo para determinar 𝑀𝑀!  𝑦𝑦 𝑀𝑀! 
para car ar el bus DC. 
 
 
 
 
 
 
 
	
establecer M=1 y α=0. En esta condición 
se tiene una carga inicial del bus DC; 
Luego se cambia α hasta llegar al bus 
DC de referencia (los cambios de alfa 
iniciales deben ser pequeños 1 grado 
o menos, luego de conocer el sistema 
realiza los cambios como desee); cuando 
se llega al valor deseado se determina el 
valor de Md y Mq. El objetivo es llevar Mq 
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2. Varíe gradualmente la ganancia P 
hasta obtener un damping entre 0.4 
y 0.7 [16].
3. Realice cambios pequeños en el valor 
de I. El parámetro I puede desestabi-
lizar el sistema fácilmente. A medida 
que va incrementando el valor de I, es 
necesario decrementar el valor de P 
en pequeñas cantidades para que no 
afecte el sobre pico.
3. Resultados
Los resultados mostrados se toman del 
D-STATCOM en proceso de desarrollo 
mostrado en la Figura 8. Este D-STATCOM 
se conecta a la red por medio de trans-
formadores de 12-120 V. la referencia de 
voltaje del bus DC es 60 voltios y controla 
corriente reactiva hasta 1.4 Amperios 
pico. La medida de corriente del disposi-
tivo está diseñada para medir 5 amperios, 
por lo tanto, cuando se miden corrientes 
muy pequeñas, puede haber problemas 
de ruido. A pesar de esto, el control 
funciona con la sintonización propuesta.
La Tabla 1 muestra el resultado de aplicar 
el algoritmo de la Figura 7. En esta tabla 
se describe el valor de α, M, Md,Mq, VDC, el 
valor de la corriente directa Id y el valor de 
la corriente en cuadratura Iq. El algoritmo 
inicia el reconocimiento del sistema 
variando α paulatinamente hasta llegar 
a la fila 6 donde se logra el voltaje de 
referencia; luego se empieza a variar Md 
y Mq para tener los valores iniciales del 
control, que además realizan la precarga 
del bus DC. La fila 13 de la tabla 1 se 
resalta con negrilla los valores iniciales 
del controlador.
Figura 8. D-STATCOM utilizado para el diseño 
del control.
La Figura 9 muestra el estado del 
D-STATCOM cuando se llega al voltaje 
DC de referencia. La Figura 9 está 
asociada a los resultados de la fila 6 de la 
tabla I cuando se encuentra por primera 
vez el voltaje de referencia. La Figura 9 
a) muestra el voltaje de la señal trifá-
sica (fase A azul, fase B, anaranjada y 
fase C verde) que tiene le D-STATCOM 
y el voltaje DC (rojo) de referencia en 60 
voltios. La Figura 9 b) muestra que las 
corrientes (fase A azul, fase B, anaranjada 
y fase C verde) en lazo abierto variando 
α son capacitivas (la señal en fase con la 
red es la negra punteada) y visualmente 
son senoidales y la Figura 9 c) muestra 
la transformada de Par de la corriente 
mostrada en la Figura 9 b). la transfor-
mada de Park muestra que Id (azul) Id 
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Tabla 1. Resultados del proceso del algoritmo de la Figura 7.
fila α (grados) M Md Mq VDC (V) Id (A) Iq (A)
1 0 1 1 0 35.72 0 0
2 -5 1 0.996 -0.087 37.62 0.023 0.081
3 -8 1 0.990 -0.139 40.87 0.063 0.312
4 -10 1 0.984 -0.173 45.19 0.139 0.683
5 -12 1 0.978 -0.207 51.09 0.268 1.116
6 -15 1 0.965 -0.258 63.28 0.602 2.140
7 -7.6 0.97 0.965 -0.129 41.56 0.060 0.285
8 -9.1 0.81 0.800 -0.129 50.65 0.084 0.331
9 -10.4 0.71 0.700 -0.129 59.24 0.116 0.421
10 0 0.70 0.700 0 50 0.031 0
11 0 0.65 0.650 0 53.76 0.038 0
12 0 0.60 0.600 0 57.61 0.042 0
13 0 0.56 0.560 0 61.07 0.047 0
(anaranjada) se comporta como una 
línea recta (si fuese ideal sería una línea 
recta), mientras que Iz (verde) muestra 
que existe un desbalance. Este desba-
lance ocurre porque las inductancias 
de acople a la red no son exactamente 
iguales.
La Figura 10 muestra el estado del 
D-STATCOM cuando se llega al voltaje 
DC de referencia y se ha llevado a cero. 
La Figura 10 está asociada a los resul-
tados de la fila 13 de la tabla 1 cuando se 
encuentra al voltaje DC de referencia; 
esta es la condición inicial del control 
en cascada. La Figura 10 a) muestra el 
voltaje de la señal trifásica (fase A azul, 
fase B, anaranjada y fase C verde) que 
tiene le D-STATCOM y el voltaje DC (rojo) 
de referencia en 60 voltios. La Figura 
10 b) muestra que las corrientes (fase A 
azul, fase B, anaranjada y fase C verde) 
en lazo abierto variando α son aproxima-
damente cero y la Figura 10 c) muestra 
la transformada de Park de la corriente 
mostrada en la Figura 10 b), aproxima-
damente cero. la transformada de Park 
muestra que Id (azul) Id (anaranjada) 
e Iz (verde) no tienen una forma defi-
nida. Esto ocurre porque la energía que 
transmite la red al D-STATCOM es muy 
pequeña. A pesar de este fenómeno, se 
ve en la Figura 10 c) que Id es mayor que 
las otras dos señales. Esto ocurre porque 
se necesita energía para alimentar las 
pérdidas del D-STATCOM y mantener el 
bus DC estable.
La Tabla 1 muestra que si se cambia Mq 
se debe modificar Md para estabilizar 
el bus DC en un valor constante. Estos 
cambios implican que si se cambia la 
carga reactiva que se quiere compensar, 
cambia la referencia de Md  y Mq y se ve 
un fenómeno transitorio en el bus DC. 
Resumiendo, cualquier cambio en la 
carga que se compensa sirve como 
escalón para evaluar el tiempo de 
estabilización de los controladores y 
determinar el damping.
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Figura 9. Resultados gráficos de la fila 6 de la 
Tabla 1.
Figura 10. Resultados gráficos de la fila 13 de 
la Tabla 1.
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Figura 11. Respuesta ante el escalón con los 
valores PI teóricos y simulados.
La Figura 11 muestra las respuestas ante 
el cambio en la corriente de carga que se 
compensa utilizando los controladores 
teóricos simulados y la Figura 12 muestra 
las respuestas ante el mismo cambio 
utilizando los controladores obtenidos 
en este trabajo a partir de los contro-
ladores teóricos simulados. El cambio 
en la corriente que se implementa es 
de 0 a 400 mili amperios reactivos (se 
cambia en ese rango porque el primer 
controlador se desestabiliza cuando se 
le piden condiciones nominales por la 
sintonización)
La Figura 11 a) y 12 a) muestran la 
respuesta de Id ante el cambio de carga. 
La Figura 11 a) tiene un sobre pico de 300 
mA, mientras que la Figura 12 a) tiene 
un sobre pico de 200 mA. La Figura 11 
a) tiene un tiempo de estabilización de 
0.03 segundos, mientras que la Figura 12 
a) tiene un tiempo de estabilización de 
0.025 segundos.
La Figura 11 b) y 12 b) muestran la 
respuesta de ante el cambio de carga. La 
Figura 12 a) tiene un sobre pico de 750 
mA, mientras que la Figura 12 b) tiene 
sobre pico de 500 mA. La Figura 11 b) 
tiene tiempo de estabilización de 0.03 
segundos, mientras que la Figura 12 b) 
tiene tiempo de estabilización de 0.013 
segundos. Y a la vista se percibe que 
la Figura 11 b) es más oscilante que la 
Figura 12 b)
La Figura 11 c y la Figura 12 c muestran 
la respuesta del bus DC. La respuesta 
del bus DC ante cambios de carga no 
es significativo porque él se mantiene 
igual, incluso es necesaria la precarga 
del bus DC para evitar inestabilidades. 
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4. Conclusiones
En este artículo se propuso una inter-
pretación del D-STATCOM explicado a 
partir del principio del intercambio de 
energía entre dos fuentes. En este caso, 
una fuente simulaba el D-STATCOM y 
la otra fuente simulaba el comporta-
miento de la red eléctrica a la cual estaba 
conectado el D-STATCOM. Esta interpre-
tación permite el funcionamiento del 
D-STATCOM en lazo abierto usada para 
caracterizar el dispositivo y sintonizar los 
controladores. 
En este artículo se aborda el problema 
de la carga inicial de los capacitores del 
bus DC en un D-STATCOM real dado 
que en la literatura actual se asume que 
está resuelto. Por lo tanto, se propuso un 
algoritmo para reconocer el D-STATCOM 
y un método para realizar la primera 
carga de los capacitores para la iniciali-
zación de los controladores.
Después de realizada la carga del bus 
DC se desarrolla el algoritmo propuesto 
para la sintonización de los controla-
dores del D-STATCOM real a partir de 
la modulación SPWM. Este proceso se 
realiza mediante el principio de inter-
cambio de energía entre dos fuentes 
modificando Md y Mq para analizar el 
intercambio de energía activa y reactiva 
entre el D-STATCOM y la red eléctrica. 
Los resultados obtenidos de la sinto-
nización del control en cascada del 
D-STATCOM real fueron comparados con 
los resultados del controlador obtenido 
por simulación. Los resultados muestran 
un mejor desempeño del D-STATCOM 
con el control diseñado bajo el algoritmo 
Figura 12. Respuesta ante el escalón con los 
valores PI obtenidos en esta propuesta.
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propuesto en cuanto a tiempo de esta-
bilización, respuesta del control y valores 
de damping que mejoran la respuesta 
inicial del D-STATCOM reduciendo el 
sobre pico máximo.
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